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Zleceniodawca ID: 4836 I

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.0.
ul. Majora Bacy 15
32-700 Bochnia

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2018-03-09 nr MPWIiK/310/2018, numer systemowy: 18006953

Obszar badan: obszar regulowany prawnie

Cel badarn: dla potrzeb potwierdzenia zgodno&ci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
087305/04/2018 Sie¢ miejska w Bochni Woda uzdatniona
ul. Murowianka 23 sklep "Kargul”

Dane zwigzane z pobieraniem probek

Nr laboratoryjny
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
087305/04/2018 2018-04-17, godz.11:38 Marcin Barczyk - Przedstawiciel PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO
Laboratorium 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2018-04-18, godz.07:11 2018-04-18 2018-06-11
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
01-248 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Klaudia Kempny

MNIP: 3860005608
L.eboraterium Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safoty

43-200 P2zczyna, ul. Ci 3 i i ; i : o ;
tel. 32 4452500; fax: 'gg?ar?i'ﬁzs “ Specjalista ds. projektow srodowiskowych
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. niki badan & Dopuszczalne
OhacANy Dasamely Sednostin Identyfikacja metody wy Niepewnosc¢ %g E :'!arh:dﬂ (NDS)
B 087305/04/2018 'O o0 |55 S | wskaznikéw
-
Chrom (Cr) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 2 PS | BS < 50
(A),(ZPS)
ChHLER ug/! PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10 . PSBS | <109°
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) ugll PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <0.30 . PS | BS <5
(A),(ZPS)
Miedz (Cu) mag/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0.0020 . PS | BS s2Q%'15z18
(A).(ZPS)
Rtec (Hg) ug/l PN-EN ISO 12846:2012; < 0,050 s PS | BS <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
Sod (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 19,5 +2.0 PS | BS <200
(A),(ZPS)
Magnez (Mg) mg/| PN-EN ISO 17284-2:2016-11 9,67 +1,94 PS | BS TaA2s HalN
(A).(ZPS)
Nikiel (Ni) pa/l PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 <50 _ PS | BS <204z 18
(A),(ZPS)
Arsen (As) g/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10 - PS | BS <10
(A).(ZPS)
Selen (Se) na/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 - PS | BS <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) ug/! PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10 ; PS | BS <5
(A) (ZPS)
Bor (B) mg/| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,055 +0,006 PS | BS <10
(A) (ZPS)
Siarczany (SO,*) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 32,7 +6,6 PS | BS <250 % *1€
(A) (ZPS)
Fluorki (F?) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 <0.10 . PS | BS <1.5
(A),(ZPS)
Chiorany mg/ PN-EN 1SO 10304-4:2002 (A) <0,10 - il s :
Chloryny mg/| PN-EN 1S5S0 10304-4:2002 (A) 0,33 +0,09 PS | BS -
Bromiany ug/l PN-EN 1SQO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 - PS | BS g 0>+
Cyjanki ug/l | PN-EN 1SO 14403-2:2012 <15 " PS | BS < 50
(A),(ZPS)
Dawka orientacyjna mSv/rok BCR/ZLGIG/M-002 (A),(PZZ) 0.01 ; PZ | BS <0102 '3 z4
Tryt Ba/l BCR/ZLGIG/1-017 (A).(PZ2Z) <35 ? PZ | BS <100 # =4
22Radon Bq/l BCR/ZLGIG/1-022 (A).(PZZ) 35 +1.0 PZ | BS < 100
Benzo(a)piren ug/! KJ-1-5.4-97 (A),(ZPS) < 0,006 . PS | BS £0.010
Suma wielopierscieniowych ug/! KJ-1-5.4-97 ¥ (A) (ZPS) < 0,024 g PS | BS 2040 ¥="
weglowodordw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid ug/! KJ-1-5.4-94 (A),(ZPS) < 0,075 s PS | BS <010 218
Epichlorohydryna ugfl PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 : PS | BS =010 1=®
Benzen g/l PN-EN ISO 11423-1:2002 <04 - PS BS <1.0
(A).(ZPS)
Chlorek winylu ug/l | |PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,20 ; PS | BS <050 1+
Suma trichloroetenu i ug/l | |PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 ; PS | BS <10
 tetrachloroetenu | |
'1,2-Dichloroetan gl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS), <10 | . PS | BS <30
Trihalometany - ogétem (suma THM) | pg/l : llF’N-EN ISO 10301:2002 **! ' <40 ' 2 PS BS| s100%''0z18
| L (A)ZPS) |

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiF: 2860005608
Labaraterium Srodowiskowe
Environmunt, Heaith & Safety
43-200 P2zczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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iki badar & Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka 'd&"t:":‘::f '“m e Niepewnos¢ gj g fvarlnﬁui (NDS)
Lz 087305/04/2018 'OZS#ereond 53 S | wskaznikow
<L
Trichlorobenzen - suma izomerow mg/l PN-EN ISO 10301:2002 ™ < 0,002 . PS BS )
(A),(ZPS) |
4,4'-DDD (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) <0.020 : PS|BS| <010% 7=
4 4'-DDE (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0.020 : PS| 8BS | =010%1%218
4 4-DDT (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 i PS BS | <010% 7eB
alfa-HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS|BS| <0108 Dz
beta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 . PS|BS| <010®inz®
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 y PS|BS| =010%'71=8
delta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 E P5|BS| =0.10%9'728
Aldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0.020 X PS|BS | <0030% 7z
Dieldryna (Pestycyd) g/l PN-EN I1SO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0.020 y PS|BS | <0,030°% ' M=
Endryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PSIBS| <010% ' Tz18
Aldehyd endryny (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468.2002 (A),(ZPS) < 0.020 - PS|BS | <0108 '7=z18
lzodryna (Pestycyd) ua/l PN-EN |SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS | <p10® ' MzB
Heptachior (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < (0,020 & PS|BS | =0,030% 72"
Epoksyd heptachioru (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0.020 _ PS|BS | =0030%'7 218
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) ng/! PN-EN 1SO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 3 PS|BS| =010%'nz®
Endosulfan beta (Il) (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0.020 - PS | BS < 040 R Mi=8
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0.020 - PS|BS| s0109%'7z8
Metoksychlor (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 3 PS|BS| =<0,10® !Nz
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) < (0,020 - PS|BS| <o1p®'Mz8
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 ; PS | BS <0109 nzB
Suma pestycydow ua/l PN-EN 1SO 6468:2002 ™ < (0,40 = PS|BS| <0509 8z'8
(A)(ZPS)

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Poizka Sp.zo. o.
01-248 Warszawza, ul. Jana Kazimierza 3
Ni® 5860005608
Laboratcrium Srodowiskowe
Environmuent, Health & Safaty
43-20C Pszczyna, ul, Cieszynska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
w1f=




Strona nr 4/5 Pszczyna 2018-06-12
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/52636/06/2018

L Wartosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymane) odpowiednia metoda

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowe;

spozywanej przez kansumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen;

Wartoé¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjna wody dla rur miedzianych.
Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupeiniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacy|ne.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiagniecia nizszej wartosci

Wartoéé oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin"pestycydy"” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakciji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy. ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachioru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 ug/l.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy. a takze produkty pochodne (m.in: regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w dane) strefie zaopatrzenia w wode,
Suma pestycydow oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych | oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

W miare mozliwosci bez ujemnego wpltywu na dezynfekcje powinno dgzyc sie do osiagnigcia nizsze| wartosci. Trihalometany - ogdtem
(suma THM) - wartos¢ oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Wartosc odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

Podwyzszone stezenie trytu moze $wiadczy¢ o obecnosci innych sztucznych izotopow promieniotworczych. W przypadku wzrostu
stezenia trytu ponad wartos¢ parametryczng wymagane jest przeprowadzenie analizy pod katem obecnosci innych sztucznych
izotopéw promieniotworczych. Dawke orientacyjna oblicza sie, wytaczajgc tryt, potas — izotop K-40, radon — izotop Rn-222 | produkty
rozpadu radonu — izotopu Rn-222, ze zmierzonych stezen aktywnosci izotopow promieniotworczych | wspotczynnikow dawki
pochtonietej okreslonych przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 3761 933) w
odniesieniu do wielkosci rocznego spozycia wody (730 | dla osob dorostych).

Podwyzszone stezenie trytu moze $wiadczyc o obecnosci innych sztucznych izotopow promieniotworczych. W przypadku wzrostu
stezenia trytu ponad wartos$c parametryczna wymagane jest przeprowadzenie analizy pod katem obecnosci innych sztucznych
izotopow promieniotworczych.
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g Warto$é stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymane] odpowiednia metoda

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposdéb, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowe;
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

Normal/procedura badawcza Data, wersja /lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04 2015

KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28 04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flucranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2 3-cd)piren)

KJ-1-5 4-94 ' Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017

PN-EN 1SO 10301:2002 ™" Suma trihalometanow (THM) jako suma stezen zwiazkow, trichlorometan, bromaodichlorometan,
‘dibromochlormetan, tribromometan

]Surﬂa trichlorobenzendw jako suma stezen zwiazkow: 1.2 3-trichlorobenzen, 1.2 4-trichlorobenzen,
1.3,5-trichlorobenzen

PN-EN (SO 10301:2002 *

PN-EN SO 6468:2002 ™" 'Suma pestycydow jako suma stezen zwiazkow: 4.4-DDD: 4,4-DDD; 4 4-DOT, aifa-HCH, beta-HCH,
|gamm&HEH, delta-HCH, pentachiorobenzen, heksachlorobenzen, aidryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan |l, siarczan endosulfanu,
'metoksychlor

BCR/ZLGIG/1-002 | Procedura badawcza edycja 4 z dnia 18.07.2016
| BCR/ZLGIG/1-017 Procedura badawcza edycja 2 z dma 12,09,2012
', BCR/IZLGIG/1-022 Procedura badawcza edycja 1 z dnia 01,03.2018

SGS Polzka Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawza, ul. Jana Kazimierza 3
NiF 5860005608
Laboratcrium Srodowiskowe
Environmunt, Health & Safety
43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr

17/NS/HK 4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), PZZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS: Katowice,
NS/HKiS/4560/Z1L/6-10/2018 z dnia 05.02.2018

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; PZ - badanie wykonane przez podwykonawce- numer akredytaciji: AB 005 (GIG BCR, Katowice)
Warto$ci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 85%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziaiu Analiz Organicznych

SGS Polzka Sp. z o. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
N!P 3860005608
Laboraterium $rﬂﬂuwf5kﬂwla
Environmunt, Health & Safaty
43-200 Pezcayna, ul, Cieszynska 52a

tel. 32 4452500: fax: 32 4472072
aii=

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogoinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty dostepne sa na stronie

hittp://www_ sgs. analizysrodowiska pl/podstrona/usiugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowledzialnosci
odszkodowan | jurysdykcji zawarte w OWSU

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcs | wedtug Jego wskazowek, jesli
takawe zostaty podane. SGS Polska Sp z 0.0 ponosi odpowiedziainose jedynie przed Zlecemodawca, ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | ocbowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien

\Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne | podiega sciganiu w Swietle prawa

Dokument moze by¢ wykorzystywany | kopiowany w caloscl. koplowanie czesciowe |est dopuszczalne po uzyskaniu pisemne| zgody

Wszystkie wyniki badan | pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp z 0.0 nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposch pobrania | reprezentatywnosc probkl,




