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SPRAWOZDANIE Z BADAK NR 8B/18208/032017 IO R AT
Zleceniodawca ID: 4836
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Bochni Sp. z 0.0. |
ul. Majora Bacy 15
32-700 Bochnia
Podstawa realizacji |
Zlecenie z dnia: 2017-01-03 nr MPWiK/4/2017, numer systemowy: 17001652
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
031371/01/2017 Bochnia ul. Staszica - cukiernia Woda uzdatniona
Woda z sieci miejskiej
Dane zwigzane z pobieraniem probek
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
031371/01/2017 2017-01-17, godz.12:08 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 (A) |
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki |
Barwa: brak Metnosc. brak Zapach: brak |
Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan ]
2017-01-17, godz.14:27 2017-01-17 2017-03-10
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polzka Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Wnrs:;e_w:a. ul, Jar?a Kazimierza 3 mgr Izabela Piorko
N:E- 5860005608 S
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— Wyniki badanh | & g Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka e h:“ﬂ m?tndy Niepewnosé %E N wartosci (\yps)
e 031371/01/2017) "022ErZON |2 S| wskaznikow
Chrom (Cr) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 . PS | BS < 50
(A).(E)
Otéw (Pb) ug/! PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 <10 . PS | BS <10
(A),(E)
Kadm (Cd) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,30 - PS|BS <5
(A).(E)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN iSO 17294-2:2016-11 0,0023 +0,0003 [FS|BS <2092
(A),(E)
Rtec¢ (Hg) ug/! PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 . PS | BS <1
S6d (Na) mg/| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 19.4 +2 0 PS | BS <200
(A),(E)
Nikiel (Ni) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 s PS | BS <20
(A).(E)
Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 2 PS | BS <10
(A),(E)
Selen (Se) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 2 PS | BS <10
(A).(E)
Antymon (Sb) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 . PS | BS <5
(A).(E)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 : PS | BS <10
(A),(E)
Siarczany (SO.%) mg/! PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 33,1 +6.7 PS | BS < 250 % 23
Fluorki (F7) mg/| PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 0,10 +0,02 PS | BS <15
Chlorany mg/| PN-EN ISO 10304-4:2002 (A) <0,10 . PS | BS -
Chloryny ma/| PN-EN 1SO 10304-4:2002 (A) 0,30 +0 08 PS | BS 2
Bromiany ug/l PN-EN I1SO 15061:2003 (A) <50 - PS | BS SgH2e
Cyjanki pg/l PN-EN 1SO 14403-2:2012 (A) <15 - PS | BS < 50
Dawka orientacyjna mSv/rok Procedura badawcza: 0,01 = PZ|BS| =p10'! M=y
BCR/ZLGIG/1-002 (A)
Tryt Ba/l Procedura badawcza: <35 s PZ | BS <100 W2
BCR/ZLGIG/1-017 (A)
“2’Radon Ba/l Procedura badawcza: <20 = PZ | BS <100
BCR/ZLGIG/1-022 (A)
Benzo(a)piren ug/l KJ-1-5.4-97 (A) < 0,006 - PS | BS < 0,010
Suma wielopierscieniowych ugll KJ-I1-5.4-97 ¥ (A) < (0,024 . PS | BS <0,10% 22
weglowodorow aromatycznych
(WWA)
Akryloamid pg/l KJ-I-5.4-94 (A) < 0,075 2 PS | BS <0,10 " =2
Epichlorohydryna ng/l PN-EN 14207:2005 (A) < 0,060 - PS | BS <010 " =2
Benzen ug/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,50 . PS | BS <10
Chiorek winylu ug/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,20 - PS|BS| s050"%*2
1,2-Dichloroetan ug/l PN-EN 1SO 15680:2008 (A) < 0,90 2 PS | BS =30
Suma trichloroetenu i ng/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) <200 5 PS | BS <10
tetrachloroetenu |
Suma trihalometanow (THM) ug/l : PN-EN ISO 15680:2008 ' (A) <16 - PS|BS| <100%'%%2
4,4-DDD (Pestycyd) ug/l | |PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 2 PS  BS <0,10 ¥ 22
4 4'-DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS <0,10% 22
4,4-DDT (Pestycyd) ugll | |PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 : PS|BS| <0,10%22
alfa-HCH (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS| =010%22
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=
Oznaczany parametr Jednostka KINTHYSIaEIS Resody S SRR g._: g Dnmil:':nm
sl 031371/01/2017| "oZszerzona %;l § wskaznikéw
-
beta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 " PS | BS £0,10% 22
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0.020 - PS | BS <0109z
delta-HCH (Pestycyd) ug/| PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - 'Ps BS & O 105 ==
Aldryna (Pestycyd) ug/l | | PN-EN I1SO 6468:2002 (A) < 0,020 i PS BS | <0030° 22
Dieldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 . PS | BS < 0,030 © 22
Endryna (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS| BS 50,102
' Aldehyd endryny (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS 0,108 #
lzodryna (Pestycyd) uafl PN-EN I1SO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS | BS S0.70%%*
Heptachlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 ) PS[BS| <0,030%22
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS| <0,030%22
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A) < (0,020 . PS | BS <0,10 9 22
Endosulfan beta (ll) (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6488:2002 (A) < 0,020 2 PS | BS S0, 10% =22
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS < 0,108 22
Metoksychlor (Pestycyd) pg/l PN-EN SO 6468:2002 (A) < (0,020 - PS | BS <0109 322
Pentachiorobenzen (Pestycyd) g/l PN-EN SO 6468:2002 (A) < (0,020 - PS | BS <0,10% 22
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A) < (0,020 . PS | BS < 0,108 22
Suma pestycydow g/l PN-EN 1SQO 6468:2002 ) (A) < 0,40 & PS|BS| <0505 M22

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

a) £.2
5 z3
) z.2
g) z.2

1), 4) 2.2

Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscia korozyjna wody dla rur miedzianych.
Parametr powinien byc uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiggniecia nizszej wartosci

Wartosc oznacza sume stezen wyszczegoinionych zwiazkow: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghi)perylen,
indeno(1,2 3-cd)piren.

Wartos¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z

odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda; Oznaczac¢ w wodzie przesylanej instalacjami z polichlorku winylu.

3) 19 2.2

W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej warto$ci. Suma THM - wartosé

oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

6 x2

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy;

slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgji
Oznaczac jedynie te pestycydy, ktdérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé. Warto$é stosuje sie do kazdego
poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.

17 z2

Termin "pestycydy” obejmuje organiczne. insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,

slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac. Wartos$¢ stosuje sie do kazdego

poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru | epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l. Suma
pestycydow oznacza sume poszczegolnych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

1 2.2

odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda,

104 11 2.3)

Wartosc odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z

10) Podwyzszone stezenie trytu moze swiadczyc o obecnosci innych sztucznych radionuklidéw. W przypadku wzrostu stezenia

trytu ponad wartoS¢ parametryczng wymagane jest przeprowadzenie analizy pod katem obecnosci innych sztucznych radionuklidéw.
11) Dawke orientacyjng oblicza sie, wytaczajac tryt, potas-izotop K-40, radon-izotop Rn-222 | produkty rozpadu radonu-izotop
Rn-222, ze zmierzonych stezeri aktywnosci radionuklidéw | wspétczynnikéw dawki pochionietej okreslonych przepisami ustawy z
dnia 29 listopada 2000r — Prawo atomowe (Dz.U. z 2014r. poz.1512 oraz z 2015r. poz. 1505 i 1893) w odniesieniu do wielkosci
rocznego spozycia wody (730! dla osob dorostych).

0 z3

Podwyzszone stezenie trytu moze swiadczy€ o obecnosci innych sztucznych radionuklidow. W przypadku wzrostu stezenia trytu

ponad wartosc parametryczng wymagane jest przeprowadzenie analizy pod katem obecnosci innych sztucznych radionuklidow.
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Normalprocedura badawcza Data, wersja ilub informacje dodatkowe
KJ-1-5 4-97 | Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015
KJ1-5.4-97 ™ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodoréw

aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwiazkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2 3-cd)piren)

KJ-1-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 28.04.2015

PN-EN I1SO 15680:2008 Suma trihalometanow (THM) jako suma stezer zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
! 'dibromochlormetan, tribromometan
PN-EN ISO 6468:2002 " Suma pestycyddw jako suma stezen zwigzkow: 4 4'-DDD; 4, 4'-DDD; 4,4'-DDT; alfaHCH, beta-HCH,

gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan Il, siarczan endosulfanu,
metoksychior

Procedura badawcza: BCR/ZLGIG/11-017 Procedura edycja 2 z dnia 12.09.2012

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego’

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; PZ - badanie wykonane przez podwykonawce- numer akredytaciji: AB 005 (GIG BCR, Katowice).
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos$c rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat,
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

SGS Polzka Sp.z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
Ni& JB60005608
é.:h-:vratc rium Srodowiskowe
vironmgnt, Health & Safe
43-200 Pszcazyna, ul. Cieszyﬁﬁk?ﬁia
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ---=--

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dosiepne sa na stronie:

http:/iwww sgs.analizysrodowiska pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci
odszkodowan | jurysdykcji zawarte w OWSLU,

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wediug Jego wskazdwek, jesl|
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnose jedynie przed Zleceniodawcey; ninigjszy dokument mie zwalnia stron z realizowania praw | obowiazkow
wynikajgcych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu. podrabianie | fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne | podlega sciganiu w Swietle prawa

Dokument moze byc wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe |est dopuszczalne po uzyskaniu pisemne| zgody.

VWszystkie wynikl badan | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zlecenodawcy, SGS Polska Sp z 0.0 nie poncsi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywnosé probk|




